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РЕФЕРАТ

Дипломный проект: с., 9 рис., 12 табл., 28 источников.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДСТАНЦИИ,
ТРАНСФОРМАТОРЫ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОДСТАНЦИИ.

СИЛОВЫЕ
УСТРОЙСТВА,

Объектом исследования является распределительная подстанция 110

Цель проекта - разработка плана реконструкции подстанции 110 кВ.
В процессе работы проведен обзор и анализ литературы по теме 

дипломного проектирования. Определены исходные параметры 
оборудования существующей подстанции. Выполнены расчеты нагрузок 
проектируемой подстанции. Выбраны мощности и конструкции 
трансформаторной подстанции. Рассчитаны токи короткого замыкания и 
выбрано основное оборудование подстанции, выбраны площади сечения 
проводников и мощности трансформаторов. Был произведён выбор релейной 
защиты и автоматики, грозозащиты и заземления подстанции. Рассмотрены 
вопросы охраны труда и техники безопасности при выполнении ремонтных 
работ на кабельных линиях электропередачи.

Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно
аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 
объекта, все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов.
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