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РЕФЕРАТ

Дипломный проект: 78 с., 39 рис., 21 табл., 28 источников.
Ключевые слова: воздух, компрессор, давление, ресивер.
Целью проекта является модернизация системы подачи сжатого воздуха 

на производственный участок завода «МЭТЗ ИМ. В.И. Козлова».
Объектом разработки дипломного проекта являются пневматические 

линии и их составляющие, а также компрессорное оборудование и его 
элементы.

В процессе проектирования была произведена модернизация системы 
подачи сжатого воздуха.

Областями практического применения полученных результатов проекта 
являются любые промышленные предприятия, в которых используется 
сжатый воздух.

За время работы производственного участка было принято решение по 
увеличению числа рабочих постов и освоение новых видов работ таких как: 
покраска, шлифовка и плазменная резка. Увеличение числа рабочих постов 
позволят увеличить производственные возможности предприятия, а новые 
направления позволят охватывать более широкий сектор услуг по 
производству изделий и задействовать меньшее число сторонних организаций.

Для обеспечения непрерывной работы цеха, имеющего на данный 
момент 3 пневмононожницы, 2 пневмозубила и 2 пневмодувочных пистолета 
требуется бесперебойная подача воздуха в объеме не менее 20,29 м3/мин. 
Кроме того, в цехе имеются вспомогательные службы, для работы которых 
также требуется подача воздуха.

Так как разрабатывается новый участок, который будет включать 
плазменную резку и участок покраски, необходимо увеличить количество 
подаваемого воздуха. Однако, действующая система не способна обеспечить 
необходимую подачу воздуха, т.к. производительность одного компрессора 
составляет 1,2 м3/мин. Наличие 2-х компрессорных блоков способна 
обеспечить участок объемом воздуха 2,4 м3/мин, что значительно ниже 
необходимого объема.
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