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РЕФЕРАТ

Дипломный проект:^ с.,Я рис.,1§табл.,2?источника,О прил.

ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ, ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ, СТОЛОВАЯ, ПИ
ТАНИЕ

Целью дипломного проекта является разработка системы холодоснабже-
ния на предприятии общепита, расположенного в городе Молодечно.

В процессе проектирования выполнены следующие мероприятия: расчёт
теплоизоляции ограждающих конструкций, выбор и обоснование выбора рабо
чего вещества, расчёт и подбор компрессоров для холодильных агрегатов, расчёт
и подбор воздухоохладителей в камерах, расчёт и подбор вспомогательного обо
рудования.

При подборе нового оборудования использовались современные про
граммы для расчёта и подбора компрессоров, воздухоохладителей, разработан
ные ведущими производителями холодильного оборудования.

Студент-дипломник подтверждает, что приведённый в дипломном проекте
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние разрабатыва
емого объекта, все заимствованные из литературных и других источников теоре
тические и методологические положения и концепции сопровождаются ссыл
ками на их авторов.
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