


РЕФЕРАТ 

Дипломный проект: 115 с., 13 рис, 30 табл., 20 источников. 

КОТЕЛЬНАЯ, ПАРОВОЙ КОТЕЛ, УТИЛИЗАЦИЯ, 

НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОЕ ТЕПЛО, КОНТАКТНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК, 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА 

Объектом исследования является районная котельная «Шабаны». 

Целью дипломного проекта является повышение эффективности 

топливоиспользования на данной котельной при установке устройства для 

глубокой утилизации теплоты дымовых газов (контактного теплоутилизатора 

с кольцами Рашига) за котлоагрегатом ГМ-50 №1. 

Суммарный экономический эффект в результате данной модернизации 

обеспечивается за счет снижения расхода импортируемого топлива. 

В дипломном проекте произведен тепловой и аэродинамический расчет 

парового котла ГМ-50-14, тепловой расчет контактного теплообменника, 

расчет схемы теплоснабжения жилого района, спроектирована схема 

электроснабжения паровой части котельной, разработана схема 

автоматического регулирования тепловой нагрузки парового котла ГМ-50-14, 

произведено технико-экономическое обоснование установки контактного 

теплообменника для утилизации теплоты уходящих дымовых газов, а также 

рассмотрены вопросы по снижению вредных выбросов в окружающую среду. 

Элементами практической значимости полученных результатов 

являются экономия первичного топлива на самой котельной и в общей 

энергосистеме страны. 

Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 

проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 

разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические и методологические положения и концепции 

сопровождаются ссылками на их авторов. 
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