
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ Энергетический 
КАФЕДРА Электрические системы 

ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ 
А 

Заведующий кафедрой 

М.И, Фурсанов 

« J » О 6 2020 г. 

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

Реконструкция подстанции ПО кВ 

Специальность 1-43 01 02 Электроэнергетические.. ,. . 
-пециализация 1-43 01 02 01 Проектирование и эксплуатация электроэнергетических систем 

системы и сети 

Обучающийся 
группы 30602214 

Руководитель 

Консультанты 

по технологической части 

по электроэнергетической части 

по разделу «Экономическая часть» 

по разделу «Охрана труда» 

Ответственный за нормоконтроль 

(подпись. Осипа) 

Db.Ob.Zo 

(роднись, дата) 

(пррпись. аата) 

OS.06.ZO 
(подпись, дата) 

(подпись, дата) 

Объем проекта: 
Расчетно-пояснительная записка - 92 страницы; 
графическая часть - 8 листов; 
магнитные (цифровые) носители - 1 единица. 

B.C. Янович 

О.А. Мойсеенко 
зам.зав. ЭТЛ ОУКЭ 
РУП «Белэнергосетьпроект» 

Н.С. Петрашевич 
ст. преподаватель 

И.С. Петрашевич 
ст. преподаватель 

Н.С. Петрашевич 
ст. преподаватель 

Н.С. Петрашевич 
ст. преподаватель 

В.В. Макаревич 
ст. преподаватель 

Минск 2020 

http://Db.Ob.Zo


РЕФЕРАТ 

Дипломный проект: 92 с , 7 рис., 14 табл., 48 источников 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОДСТАНЦИЯ, ТРАНСФОРМАТОР, РЕЗИСТОР, 
КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ЭЛЕГАЗ, ПРИВЕДЕННЫЕ 
ЗАТРАТЫ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 

Объектом разработки является существующая электрическая подстан
ция 110/10 кВ. 

Цель проекта - разработка технико-экономических решений по рекон
струкции ПС 110/10 кВ. 

В процессе проектирования выполнены следующие расчёты и исследо
вания: 

- проведен обзор технических нормативно-правовых актов по теме ди
пломного проектирования; 

- проведен анализ существующей схемы, характеристик нагрузок; 
- выбрана главная схема подстанции; 
- выбраны число и мощности трансформаторов; 
- произведен расчёт токов короткого замыкания, на основании результа

тов которого выбраны токоведущие части и коммутационные аппараты; 
- предложена схема учёта электроэнергии на подстанции; 
- разработана схема питания собственных нужд; 
- рассчитаны показатели системы заземления; 
- проведено описание устройств защиты, автоматики и телемеханики; 
- рассмотрены вопросы охраны труда при проведении профилактиче

ских ремонтов трансформаторов. 
Область возможного практического применения - электрические под

станции 110/10 кВ, выполненные по мостиковым и блочным схемам. 
Я, Янович B.C., подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте 

расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние разрабаты
ваемого объекта, все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
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