


Объектом разработки является ТЭЦ на газообразном топливе.
Цель проекта: спроектировать ТЭЦ с разработкой методов утилизации 

продувки котла.
В процессе проектирования выполнены следующие исследования: вы

брано основное оборудование (2 турбины Т-110/120-130 и 2 котла Е-500-13,8- 
560ГМН) и экономически обоснован его выбор; рассчитана принципиальная 
тепловая схема энергоустановки; произведён укрупнённый расчёт котлоагрега- 
та Е-500-13,8-ГМН; на основании произведенных расчётов выбрано вспомога
тельное оборудование; произведено описание топливного хозяйства ТЭС; вы
брана и рассчитана система технического водоснабжения; согласно принятым 
тепловым нагрузкам, типу оборудования и особенности потребления тепла рас
считана химическая часть в объёме водоподготовки и водно-химического ре
жима; произведен расчет величин токов короткого замыкания и в соответствии 
с ними выбраны электрические аппараты ТЭС; выбраны и описаны основные 
системы автоматического регулирования технологических процессов на ТЭС; в 
разделе охрана окружающей среды выполнены расчёты вредных выбросов при 
работе станции на основном топливе и рассчитана дымовая труба; рассмотрен 
ряд вопросов по охране труда на ТЭС; представлена компоновка главного кор
пуса; разработан генеральный план станции; в специальном задании были рас
смотрены традиционные способы утилизации продувки парогенератора и пред
ставляющий интерес метод утилизации теплоты воды непрерывной продувки с 
подключением испарителей мгновенного вскипания.

В ходе работы подтверждено, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуе
мого процесса (разрабатываемого объекта), все заимствованные из литера
турных и других источников теоретические и методологические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов.



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Нагорнов, В.Н. Методические указания к курсовой работе для студентов 
специальности 1 — 43 01 04 «Тепловые электрические станции» / В.Н. Нагорнов, 
И.А. Бокун. - Минск: БНТУ, 2011. -  69 с.

2. Щегляев, А.В. Паровые турбины / А.В. Щегляев. Минск: Энергоатомиз- 
дат, 1993. - 384 с.

3. Григорьев, В.А. Тепловые электрические станции / В.А. Григорьев, В.М. 
Зорина. - Минск: Энергоатомиздат, 1989. - 436 с.

4. Стерман, Л.С. Тепловые и атомные электростанции / Л.С. Стерман, В.М. 
Лавыгин, С.Г. Тишин. -  Москва: Издательский дом МЭИ, 2008. - 416 с.

5. Жихар, Т.Н. Котельные установки тепловых электростанций : учебное 
пособие / Г. И. Жихар. - Минск: Вышэйшая школа, 2015. - 523 с.

6. Жихар, Т.Н. Котельные установки ТЭС: теплотехнические расчеты: 
учебное пособие / Т.Н. Жихар. - Минск : Вышэйшая школа, 2017. - 224 с.

7. Александров, А.А. Теплофизические свойства воды и водяного пара /
A.А. Александров, С.Л. Ривкин. - Минск: Энергия, 1980. -  80 с.

8. Клименко А.В. Тепловые и атомные электростанции / А.В. Клименко,
B.М. Зорин. -  Москва: Издательский дом МЭИ, 2007. - 648 с.

9. Рыжкин, В.Я. Тепловые электрические станции / В.Я. Рыжкин -  Минск: 
Энергоатомиздат, 1987. - 432 с.

10. Чиж, В.А. Водоподготовка и водно-химические режимы ТЭС и АЭС / 
В.А. Чиж, Н.Б. Карницкий, А.В. Нерезько. -  Минск : Вышэйшая школа, 2010- 
351с.

11. Чиж, В.А. Водоподготовка и воднохимические режимы теплоэлектро
станций: учебно-методическое пособие для студентов дневной и заочной форм 
обучения специальностей 1-43 01 04 «Тепловые электрические станции» и 1-43
01 05 «Промышленная теплоэнергетика» / В.А. Чиж, Н.Б. Карницкий. - Минск: 
БНТУ, 2004. - 100 с.

12. Маргулова, Т.Х. Водные режимы тепловых и атомных электрических 
станций / Т.Х. Маргулова, О.И. Мартынова. - Минск: Вышэйшая школа, 1987. -  
320 с.

13. Неклепаев, Б.Н. Электрическая часть электростанций и подстанций: 
справочные материалы для курсового и дипломного проектирования: учебное 
пособие для вузов/ Б.Н. Неклепаев, И.П. Крючков. — 4-е изд., перераб. и доп. -  
М.: Энергоатомиздат, 1989. -  608 с.

14. Булат, В.А. Электрическая часть электрических станций и подстанций: 
учебно-методическое пособие для практических занятий для студентов специ
альностей 1-43 01 01 «Электрические станции», 1-43 01 02 «Электроэнергетиче
ские системы и сети», 1-43 01 03 «Электроснабжение (по отраслям)», 1-43 01 04 
«Тепловые электрические станции», 1-43 01 08 «Паротурбинные установки 
атомных электрических станций», 1-43 01 09 «Релейная защита и автоматика»: в
2 ч. 4.1 / В.А. Булат [и др.]. -  Минск: БНТУ, 2014 -  53 с.



15. Мазуркевич, В.Н. Электрическая часть электрических станций и 
подстанций: учебно-методическое пособие для практических занятий для 
студентов специальностей 1-43 01 01 «Электрические станции», 1-43 01 02 
«Электроэнергетические системы и сети», 1-43 01 03 «Электроснабжение (по 
отраслям)», 1-43 01 04 «Тепловые электрические станции», 1-43 01 08 
«Паротурбинные установки атомных электрических станций», 1-43 01 09 
«Релейная защита и автоматика»: в 2 ч. Ч. 2 / В.Н. Мазуркевич [и др.]. -  Минск 
: БНТУ, 2017-62 с.

16. Кулаков, Г.Т. Анализ и синтез систем автоматического регулирования: 
учеб. пособие / Кулаков Г.Т. -  Минск : УП «Технопринт», 2003. -  135 с.

17. Теория автоматического управления: уч. пособие для студентов 
специальности «Автоматизация технологических процессов и производств» / 
Г.Т. Кулаков [ и др.]. - Минск: БНТУ, 2017. - 133 с.

18. Кузьмицкий, И.Ф. Теория автоматического регулирования: учебное 
пособие / И.Ф.Кузьмицкий, Г.Т.Кулаков -  Минск : БГТУ, 2010. -  574 с.

19. Плетнев, Г.П. Автоматизация технологических процессов и 
производств в теплоэнергетике: учебник для студентов вузов / Г.П. Плетнев. -  
Москва: Издательский дом МЭИ, 2007. - 344 с.

20. Рихтер, JI.A. Охрана водного и воздушного бассейнов от выбросов 
ТЭС / JI.A. Рихтер, Э.П. Волков. -  Минск: Энергоиздат, 1981. -  296 с.

21. Стриха, И.И. Экологические аспекты энергетики: Атмосферный 
воздух: учебное пособие / И.И. Стриха, Н.Б. Карницкий. - Минск: УП 
«Технопринт», 2001. - 375 с.

22. Лазаренков, А.М. Охрана труда в энергетической отрасли / А.М. 
Лазаренков, Л.П. Филянович, В.П. Бубнов. - Минск: Вышэйшая школа, 2011. - 
672 с.

23. Милуш, В.В. Оптимизация схемы продувки котлов БКЗ -  670 -  140 
на Приморской ГРЭС / В.В. Милуш, В.В. Слесаренко, А.А. Тымчук. // 
Энергосбережение и водоподготовка. Выпуск 6/ 2008. -  С. 16-20.

24. Милуш, В.В. Применение испарительных установок в схеме 
утилизации тепла уходящих газов на Приморской ГРЭС // В.В. Милуш, В.В. 
Слесаренко. // Энергосбережение и водоподготовка. Выпуск 2/ 2008 -  С. 10 - 
12.

25. Мошкарин, А.В. Испарительные установки тепловых
элетростанций./ А.В. Мошкарин, Р.Ш. Бускунов. - М.: Энергоатомиздат, 1994. -  
272 с.


